NORMAS DE REDES SECUNDARIAS

RA4-019

epm

BAJANTE A CAJA DE DISTRIBUCION

1000
a Amarre al aislador
A.publico
500 b-c-d \
Cuadruplex
Perforacion en poste 6 triplex
- para bajante
e
d Conector y cinta
aislante
RO
B | Caja de distribucién b-c
| 1y NC-098

1200
e Cinta de caucho 6 plastico para BT -
d Cable N° 6 TW - Cobre (minimo) 8m.

b-c Cable N° 4 TW - Cobre (minimo) 16 m.
. . NOTAS:
a Conector de compresién tipo universal 3
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